Tűzjelző készülék használata


Reggel:
1. A kulcs „kezelés szabad” állapotba fordítása
1. „Teszt” gomb megnyomása 
[röviden sípol, majd leáll; 
ezzel befejeződik az ellenőrzés]
/Csipogás elhárítás:*2#/
1. A kulcs „zárva” állapotba fordítása

Előadások, rendezvények előtt:
Tűzjelző kikapcsolás:
1. A kulcs „kezelés szabad” állapotba fordítása
2. A „vonal” gomb megnyomása
3. A kiiktatandó területhez [üvegcsarnok és/vagy színpad és környéke] tartozó számok beírása
4. A „ki” gomb megnyomása 
[vonal - szám - ki, vonal - szám - ki...]
5. A kulcs „zárva” állapotba fordítása

Tűzjelző visszakapcsolás:
1. A kulcs „kezelés szabad” állapotba fordítása
2. A „vonal” gomb megnyomása
3. A kiiktatandó területhez [üvegcsarnok és/vagy színpad és környéke] tartozó számok beírása
4. A „be” gomb megnyomása 
[vonal - szám - be, vonal - szám - be...]
5. [bookmark: _GoBack]A kulcs „zárva” állapotba fordítása
